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1 - Introducao

1.1 Objetivo

1.2 Abrangéncia
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1.3 Seguranca
" :

Ewte: faiscas, Contato com os olhos ou

chamas ou fumar pele: lave imediatamente em

préximo. Pode dgua corrente. Se ingerdo:

causar explosdo. beba muita dgua e procure
um médico urgente.

Mantenha fora do Leia as instrugdes no

% (

Corrosivo: dado sulfinico.
Pode causar cegueira e
queimaduras graves. Evite
contato com as roupas.
MNao wvirar.

Proteja os olhos: gases

olcance das Certificado de explosivos podem causar
criancas. Garantia. cegueira ou ferimentos.
O chumbo é uma substdncia téxica ==/ Reciclagem obrigatéria. Devolva esta

queem contafo com o meio ambiente
tem um eferto bioacumulative prejudical
para toda cadeia alimentar ¢, portanto,

CHUMBO ndo deve ser colocado em contato direto
coma natureza. O seu descarte é
regulamentado pela Let CONAMA que
tem ¢ objetivo de direcionar as baterias
usadas a locais apropriades para
tratamento do chumbo.

bateria ao revendedor no ato da troca.
De acordo com a resolugdo da lel
CONAMA, a bateria avtomotiva, quando
substituida, deve ser recolhida pelo lojista
e encaminhada a uma recicladora
licenciada, que tratard de forma
adequada os seus rejeitos téxicos.



1.4 Caracteristicas de construcao
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As baterias estacionarias Freedom® séo produzidas em fabrica cextif€2@002, ISO/TS16949,
ISO14000 e Certificacdo na Resolugao Anatel n° 379 - Homologacéo 1216-07-3962.
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**exceto para DF2500, DF3000 e DF4001



1.5 Identificacéo

Identificacdo / Codigo Sequencial

XX XX X XXXX
Més / Ano Dia Linha do Produto ~ Numero de Série
MES 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
JANEIRO 73 74 01 02 25 26 49 50 73
FEVEREIRO| 75 76 03 04 27 28 51 52 75
MARCO 77 78 05 06 29 30 53 54 77
ABRIL 79 80 07 08 31 32 55 56 79
MAIO 81 82 09 10 33 34 57 58 81
JUNHO 83 84 11 12 35 36 59 60 83
JULHO 85 86 13 14 37 38 61 62 85
AGOSTO 87 88 15 16 39 40 63 64 87
SETEMBRO | 89 90 17 18 41 42 65 66 89
OUTUBRO 91 92 19 20 43 44 67 68 91
NOVEMBRO| 93 94 21 22 45 46 69 70 93
DEZEMBRO | 95 96 23 24 47 48 71 72 95

2.1 — Principais componentes da bateria:
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2 — Definicdes
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2.2 — Outras definicdes
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3.1 Normas de referéncia
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3 - Caracteristicas
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K#9CECUU " J
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3.2 Principais caracteristicas elétricas
Modelos DF300 | DF500 | DF700 | DF1000 | DF2000 | DF2500 | DF3000 | DF4001
Capacidade 10 h 24 30 41 54 94 130 156 200
@25°C 20 h 26 36 45 60 105 150 170 220
(Ah) 100 h 30 40 50 70 115 165 185 240
Dimensdes | Comprimento| 175 175 210 244 330 511 511 525
(mm) Largura 175 175 175 175 172 213 213 275
Altura 175 | 175 | 175 [ 175 240 230 230 250
Peso (Kg) 88 | 97 [ 125 | 147 | 271 | 446 | 483 | 603
Correntes de descarga (A) em diferentes regimes &°Z (tensao final 10,5V)
Modelo HORAS MINUTOS
Bateria | 100hs | 20hs | 10hs | 9hs | 8hs | 7hs | 6hs | 5hs | 4,5hs | 4hs | 3,5hs | 3hs | 2,5hs | 2hs | 1,5hs | 1h 45' 30' 15'
DF300 0,3 13 |/24 126|129 |33|38|44| 49 |54| 60|70 82 |10,0] 12,8 | 18,0 | 21,0 | 25,0 | 40,0
DF500 0,4 18 | 30 (333,742 ]|149 |58 62 |68| 76 |86 | 99 [12,0] 15,0 | 20,0 | 25,3 | 33,0 | 52,0
DF700 0,5 23141 455056 |65|75]| 82 [92]100115]| 13,6 |16,3| 21,0 | 27,0 | 32,0 | 43,0 | 65,0
DF1000 0,7 30|54 (5864738298105 (115|125 |145| 17,0 |19,0| 25,2 | 35,0 | 42,5 | 55,0 | 84,0
DF2000 1,2 53|94 (10,2|115|13,0|145|17,0| 18,4 [20,3| 22,6 |25,0| 29,5 |34,5]| 44,0 | 60,0 | 75,0 | 96,0 |150,0
DF2500 1,7 75 [13,0(14,4]16,2|18,0|20,0/23,0| 25,0 [28,0| 31,0 |34,0| 40,0 |47,0| 58,0 | 81,0 | 99,0 |130,0]200,0
DF3000 1,9 85 |156(17,0119,0|21,4|24,7|28,0| 30,0 [33,0] 36,0 |41,0| 48,0 |57,0| 72,0 | 95,0 |112,0|152,0|231,0
DF4001 24 |11,0|20,0)21,5|24,0/26,5/30,0[/35,0| 38,0 |41,5| 46,0 |52,0] 60,0 [72,0] 90,0 |120,0]145,0|191,0]290,0




Capacidade em ampeére-hora (Ah) a 25°C em diferentesgimes de descarga (tenséo

final 10,5V)
Modelo HORAS MINUTOS
Bateria | 100hs | 20hs | 10hs | 9hs 8hs 7hs 6hs 5hs | 45hs | 4hs | 3,5hs | 3hs | 2,5hs | 2hs | 1,5hs 1h 45' 30 15'
DF300 | 30,0 26,0 | 24,0 | 23,8 | 23,5 | 23,1 | 228 | 22,0 | 219 | 21,6 | 21,0 | 21,0 | 20,5 | 20,0 | 19,2 | 18,0 | 15,8 |12,5| 10,0
DF500 40,0 36,0 | 30,0 | 29,9 | 29,8 29,7 | 29,4 | 28,8 27,7 | 27,0 | 26,6 25,8 | 24,8 | 24,0 22,5 | 20,0 19,0 | 16,5 | 13,0
DF700 | 50,0 450 | 410 | 40,5 | 40,0 | 395 | 39,2 | 375 | 37,1 | 36,8 | 350 | 345 | 340 | 325 | 315 | 27,0 | 240 | 215 16,3
DF1000 | 70,0 60,0 | 540 | 51,8 | 51,6 | 51,1 | 49,2 | 490 | 47,3 | 46,0 | 43,8 | 435 | 425 | 38,0 | 37,8 | 35,0 31,9 |27,5|210
DF2000 | 115,0 | 1050 | 94,0 | 92,0 | 91,8 | 91,0 | 87,0 | 85,0 | 82,8 | 81,2 | 79,2 | 750 | 73,8 | 69,0 | 66,0 | 60,0 | 56,3 | 48,0 | 37,5
DF2500 | 165,0 | 150,0 | 130,0 | 129,8 | 129,6 | 126,0 | 120,0 | 115,0 | 112,5 | 112,0 | 108,5 | 102,0 | 100,0 | 94,0 | 87,0 | 81,0 74,3 | 65,0 | 50,0
DF3000 | 185,0 | 170,0 | 156,0 | 153,0 | 152,0 | 150,0 | 148,2 | 140,0 | 135,0 | 132,0 | 126,0 | 123,0 | 120,0 | 114,0 | 108,0 | 95,0 84,0 | 76,0 | 57,8
DF4001 | 240,0 | 220,0 | 200,0 | 193,5 | 192,0 | 185,5 | 180,0 | 175,0 | 171,0 | 166,0 | 161,0 | 156,0 | 150,0 | 144,0 | 135,0 | 120,0 | 108,8 | 95,5 | 72,0
Watts-horas (Wh) a 25°C (tenséo final 10,5V)
Modelo HORAS MINUTO
100hs | 20hs | 10hs | 9hs | 8hs | 7hs | 6hs | 5hs | 4,5hs | 4hs | 3,5hs | 3hs | 2,5hs | 2hs | 1,5hs | 1h | 45" | 30 15'
DF300 3 16 | 25 |28 |32 35|37 45| 46 |47 | 50 | 65| 68 | 75| 90 |125| 145 | 175 | 300
DF500 5 22 | 36 |40 (43 |48 |53 |65| 67 | 70| 75 [92 | 95 |107| 130 |167| 200 | 250 | 510
DF700 6 29 | 45 |51 |55|62 |68 |84 | 8 |85 | 94 |118| 120 |135| 165 [210| 250 | 300 | 550
DF1000 | 7 36 | 63 |69 |76 |84 |96 |111] 121 |133| 148 |168| 194 |233| 248 |257| 278 | 487 | 712
DF2000 | 13 65 | 104 [118|126|139|160/188| 192 |200| 217 [270| 268 |310| 372 |490| 582 | 694 | 1200
DF2500 | 19 93 | 155 |170|181[202|224 (269 | 273 [287| 311 |378| 381 |441| 581 |698| 817 | 989 | 1638
DF3000 | 25 | 110 | 179 |197|217|238|251|306| 311 |333| 382 |437| 448 |517| 637 | 798| 958 | 1148|1917
DF4001 | 28 | 139 | 217 | 240|264 |285|315|376| 381 |406| 441 |536| 547 |643| 768 |995|1185 |1424 |2374
3.3 Instrucdes de carga
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3.4 Compensacao de temperatura
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3.5 Curvas caracteristicas de descarga




DF300:
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DF500:

Tenséo (V)

Tenséo (V)

13,00

12,50

12,00

11,50

11,00

10,50

13,00

12,50

12,00

11,50

11,00

10,50

CURVAS DE DESCARGA - CORRENTE CONSTANTE - DF500

\f_\\
\\
\
\\
\ N
1= 10A I=5A I'=2,5A
0 1 2 é g ‘7 9 1‘0 11 12 1‘3 14
Tempo (horas)
CURVAS DE DESCARGA - CORRENTE CONSTANTE - DF500
\\
\
N
\
I =75A 1 =35A | = 20A 1=15A
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Tempo (min)

10



DF700:

Tenséo (V)

Tenséo (V)
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DF1000:

Tensao (V)

Tensao (V)

CURVAS DE DESCARGA - CORRENTE CONSTANTE - DF1000
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DF2000:

Tenséo (V)

Tenséo (V)

CURVAS DE DESCARGA - CORRENTE CONSTANTE - DF2000
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DF2500:

CURVAS DE DESCARGA - CORRENTE CONSTANTE - DF2500
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DF3000:

Tenséo (Volts)

Tenséo (Volts)
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DF4001:
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CURVAS DE DESCARGA - CORRENTE CONSTANTE - DF4001

13,00
12,50
\\
\
\
12,00 1 \\
11,50 \\
11,00 \
1=20A |1=10A I =2,5A

10,50 !

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

tempo (horas)
CURVAS DE DESCARGA - CORRENTE CONSTANTE - DF4001
13,00
12,50
12,00 \\\
Hheo \\ \\
11,00 \ \
| = 290A I = 100A I = 50A I=35A

10,50 ; ‘ ‘ ; ; \

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350

Tempo (minuto)

16



3.6 IdentificacOes
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4 — Instalacao e Operacao

4.1 Cuidados ao manusear as baterias
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Coyo
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4.2 Vida util
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4.3 Estado de carga da bateria

3

OBS: "
3

4.4 Expectativa de vida em funcéo da temperatura
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4.5 Caracteristicas gerais

1 3
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4.6 Ponto de congelamento do eletrélito

4.7 Taxa de auto-descarga
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4.9 Sistemas maiores
6

4.10 Tensé&o de carga e flutuacao
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4.8 Recomendac0des sobre o sistema de carga
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4.11 Disposicao e transporte das baterias
# 5 6
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4.12 Recomendac0Oes para estoque e manuseio
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4.13 Baterias completamente descarregadas
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